, K.G RO U P STADTWERK Ej;TEINBURG

Wi TZa s N
7’ G?mmﬁé\

: f‘e},

B REDISPATCH 2.0 - ANLAGENBETREIBERINFORMATION

Juni 2021 www.kgroup.de



B WAS IST REDISPATCH?

https://www.youtube.com/watch?v=HlaljwfoWWQ

, K.GROUP -2- STADTWERKE’;TEINBURG
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B UBERSICHT ENGPASSMANAGEMENT HEUTE VS. MORGEN

Planwertbasiertes Engpassmanagement heute

Involvierte Akteure

o 1) v

X

-

v

AB3/BKV*

evi/ov: (| v/
v

Betroffene Anlagen

/Konventionell \\

ks |

>10 MW

\_ 100kw5-10 Mw/

X

alle 100 kw 3

NABEG 2.0

Einsatzverantwortlicher
Direktvermarkter
Anlagenbetreiber
Bilanzkreisverantwortlicher

5) sowie Anlagen <100 kW, sofern
durch Netzbetreiber fernsteuerbar

[N

1
2
3
4

Planwertbasiertes Engpassmanagement ab
Oktober 2021

Involvierte Akteure
UNB ﬁ
- >
VNB ﬁf’
h 1. Ebene

vne T

\__nte-Ebene

EIV/DV m

p . -~

-

\'\'\'\'\

AB/BKV

Betroffene Anlagen

/Konventionell
4
ke L v

>10 MW

LV

\ 100 kW 3—10 MW/'

Erneuerbare

ﬁ‘ﬁ-ﬁwﬁ

alle >100 kw 3

Mit NABEG 2.0 nimmt die Komplexitat des planwertbasierten Engpassmanagements zu
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B ENGPASSMANAGEMENT - STATUS QUO

Vorausschauendes
Engpassmanagement - Redispatch

Echtzeit-Engpassmanagement >
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= UNB: Planprozess (konventioneller Redispatch) + Echtzeit-Engpassmanagement
= VNB-Echtzeit-Engpassmanagement

» MalRnahmenunterstitzung durch Top-Down-Prozess im Rahmen der BDEW-Kaskade
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B ENGPASSMANAGEMENT - MIT REDISPATCH 2.0

Vorausschauendes
Engpassmanagement - Redispatch

Fahrplanfahige Flexibilitat

Echtzeit-Engpassmanagement >
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Dargebotsabhingige Flexibilitat /ﬁg\‘: "TF"*& LETR L
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an P ween
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Dargebotsabhingige Flexibilitat . "”I*J‘—“L
AL '——’——["’_“ =
.4""’"..1:. f-'::i!:'-.'-_- - __—l__ﬁ/aj
ﬂ- w:;g'_le _.1\‘:.\.,;_.-.,\,

= Ganzlich neue Organisation des Engpassmanagements
» Planwertbasierter Redispatch (§ 13 (1) EnWG) fur alle Erzeugungs- und Speichereinheiten > 100 kW — viele Netzbetreiber sind betroffen
= Notfall*-MaRnahmen nach §13 (2) EnWG bleiben als ,Ultima Ratio“ erhalten
7K.G ROUP -6- STADTWERKE STEINBURG



B CONNECT+ ALS DATA PROVIDER

Was ist Connect+?

Connect+ ist gin deutschlandweiter Zusammenschluss von
Verteil- und Ubertragungsnetzbetreibern.

Das Ziel ist es, den flachendeckenden und einheitlichen
Datenaustausch zwischen Netzen und Betreibern von
Stromerzeugungsanlagen - zur Einhaltung der gesetzlichen
Vorgaben zur Minimierung von Netzengpassen - sicherzustellen.

C gonnect+

Netzbetreiberprojekt

Rolle im Redispatch 2.0

Single Point of Contact flr Netze, Anlagen und
Einsatzverantwortliche

Optimierte und zentrale Netzbetreiberkoordination mit
einer Schnittstelle

Synergieeffekte durch aktiven Austausch und
gemeinsame Gestaltung

Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und der
entsprechenden Fristen

Frihzeitige Testmdglichkeit fur lhre Systemanbindung

o

Strerts P..ion avacon bayernuerk e.dis EWE s
ma Mt . lmitnerz X NetzeBW i T |t Rl @t‘ >
stomnes ML, SW/m i=Tenner TRZNSNET BW EENEZ WESTNETZ
Conncet + entwickelte eine einheitliche Losung fur den Datenaustausch im
zukunftigen Redispatchprozess
, K.GROUP -7 - STADTWERKE;TE'NBURG
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B EINFUHRUNG IN DIE ROLLEN IM REDISPATCH

Rolle Abkilirzung Erlauterung
Anlagenbetreiber AB kann mehrere Rollen haben, z.B. EIV und/oder BTR
ESEIC G IDETIEIR BTR verantwortlich flr den Betrieb einer technischen Ressource
Ressource
fur jede Erzeugungseinheit, fur die Daten zu melden sind, ist genau ein
Einsatzverantwortliche EIV Verantwortlicher gegenuber dem UNB zu benennen, unabhangig von den
Eigentumsverhaltnissen oder von Nutzungsanteilen unterschiedlicher Anteilseigner
« verantwortlich fur die Belieferung von Marktlokationen, die Energie verbrauchen,
Lieferant (= u.a und die Abnahme von Energie von Marktlokationen, die Energie erzeugen
. o LF + finanziell verantwortlich fur den Ausgleich zwischen den bilanzierten und
Direktvermarkter) : L .
gemessenen Energiemengen von den nach Standardlastprofil bilanzierten
Marktlokationen
Data Provider DP verantwortlich fiir den Empfang und die Ubermittlung von Informationen
T_echnische ESEEITEE TR Granular kleinste Einheit
(=Anlage)
Steuerbare Ressource SR Zusammenfassung von (mehreren) TR zu SR (vom NB zu bilden)

, K.GROUP
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B PROZESS REDISPATCH 2.0 IN DER UBERSICHT

Planwert
modell

Prognose
modell

o

Erstellung
Schaltzustand-
prognosen

Erstellung
Erzeugungs-
prognosen

Erstellung

Lastprognosen

Durchfihrung
Netzberechnung /
Netzzustands-
analyse

a

'

, K.GROUP

Aufbereitung der
Daten

v

Aufbereitung der
Daten fir
Kommunikations-

prozess

-10 -

Ja

Vom Redispatch 2.0
betroffene Anlagen im
eigenen Netz
Engpasse im vorgelagerten
Netz & eigene Engpésse

.

Netzengpassprognose

Energetischer Ausgleich

Einspeiseprognose EE-
Anlagen

Meldungen zu den Anlagen im

Netz (Stammdaten)

‘ Gruppe 4
Optimierung &
Anlagenauswahl
|
v v
Datenaufbereitung Datenaufbereitung
Aufforderungsfall Duldungsfall
\ 4
Durchfiihrung Durchfiihrung
Anweisung Anlagensteuerung
‘ —»| Pauschal
Bilanzierung > Abrechnung »  Spitz
Berechnung -
Ausfallarbeit —>| Spitz-light
7
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B AUFGABEN EINSATZVERANTWORTLICHER IM REDISPATCH 2.0

Ubermittlung von Planungsdaten im
Planwertmodell

Einsatzverantwortliche

Abruf im Duldungsfall mit
Sollwertanweisung

Wechsel des Bilanzierungsmodells

Wechsel des Abrechnungsmodells

n
STADTWERKE STEINBURG
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B AUFGABEN BETREIBER EINER TECHNISCHEN RESSOURCE
IM REDISPATCH 2.0

Ubermittlung von meteorologischen
Daten (Ex post-Daten) vom BTR an
ANB (Spitzabrechnung)

Betreiber Technische Ressource

Ermittlung und Abstimmung der
abrechnungsrelevanten Ausfallarbeit
- Planwertmodell

,K.GROUP -12-



B BEGRIFFSDEFINITIONEN - BILANZIERUNGSMODELL

Erstellung
Erzeugungs-
prognosen

Planwertmodell Prognosemodell (Standardfall)

1. Erstellung Erzeugungsprognosen durch den AB/EIV und 1. Erstellung Erzeugungsprognosen durch den NB
Ubermittlung an betroffene NB

2. Verfugbarkeit von ex-ante (im Voraus) Fahrplane (gemeldete 2. Ausgleich ex-post (hinterher) auf Basis der berechneten
Planungsdaten) Ausfallarbeit im Rahmen der Bilanzkreisabrechnung

3. Bilanzierung auf Basis der ausgetauschten Fahrplane 3. Bilanzierung auf Basis der theoretischen Einspeisung

4. EE-Anlagen mit fluktuierender Einspeisung und verbindlicher 4. Ausfallarbeit fir Abrechnung und Bilanzierung sind identisch

Planwertlieferung: Abweichung zwischen Ausfallarbeit und
bilanziell ausgeglichener Strommenge mdglich

5. finanzieller Ausgleich von energetischen Differenzmengen 5. kein finanzieller Ausgleich von energetischen Differenzmengen

notwendig

Fur Anlagen auBerhalb der Standardfall insbesondere fiir
Direktvermarktung nicht zulassig fluktuierende Anlagen
7
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B BEGRIFFSDEFINITION - AUSWAHLPROZESS

SR: Erreichen des
neuen Arbeitspunktes

Bearbeitungszeit Umsetzungszeit
o 1'
|
EIV: Eingang SR: Initilerung Umsetzung
Aufforderung

Der Auswahlprozess soll klassifizieren, welche SR einem Aufforderungs- bzw. Duldungsfall zugeordnet wird.

Aufforderungsfall

Duldungsfall (Standardfall)

= EIV: Umsetzung der Aufforderung zur Durchflhrung einer
Malinahme innerhalb der Bearbeitungszeit

» Zusammenfassung TR zu einer SR moglich, falls TR am
selben Netzanschlusspunkt einspeisen oder der NB die
netzanschlusspunktuibergreifende Aggregation
freigegeben hat und diese technischen Ressourcen die
gleichen (kalkulatorischen) Kosten haben und diese
technische Ressource denselben verantwortlichen EIV
haben

anwNB: Umsetzung nicht innerhalb der
Bearbeitungszeit durch den EIV moglich

Zusammenfassung TR zu einer SR notwendig, falls TR
uber eine gemeinsame technische
Steuerungseinrichtung durch den Netzbetreiber
steuerbar sind

Standardfall: Duldungsfall fiir

Anlagen < 10 MW
(FRE-Technik immer im Duldungsfall)

’ K.GROUP
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B BEGRIFFSDEFINITIONEN — ABRECHNUNGSMODELL

Spitzabrechnung Spitzabrechnung light Pauschal-Abrechnung
= gemessene Wetterdaten an der » Anlagen- / standortspezifische = |etzter Ya-h-Wert vor der
Anlage Referenzmesswerte oder Malinahme
Wetterdaten

Kriterien fur Spitz-light-Verfahren

AB legt sich innerhalb eines Bilanzierungsmodells je Leistungsjahr auf eine Methode (Wetterdatendienstleister oder
Referenzanlage) fest:

Verwendung von Wetterdaten eines oder mehrerer Wetterdaten-Dienstleister(s)
— nach allgemein anerkannten wissenschaftlichen Verfahren
— anlagen- und standortspezifisch

— postleitzahlscharf oder kleinerer, geeigneter raumlicher Auflosung

vorzugsweise Benennung des Wetterdatendienstleisters und Verfahrens auf Rechnungsdeckblatt der Abrechnung der Ausfallarbeit
Verwendung von Wetterdaten einer Referenzanlage

— bilaterale Abstimmung zwischen AB und ANB
— Verwendung nach Begrindung:

Vergleichbarkeit der Leistungsgrofie und weiterer Anlagenspezifika mit der abzurechnenden Anlage
Vergleichbarkeit der Standortgegebenheiten

* raumliche Nahe der Anlagen
, K.GROUP
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B BEGRIFFSDEFINITIONEN - KRITERIEN FUR DIE ERMITTLUNG DER ENTSCHADIGUNGSHOHE

Entschadigungszahlung in Euro
e — —_—

Entschadigungszahlung fiir
entgangene Einnahmen

EZi = ZEn‘nsp ‘ WA.i /100
EZi Entschadigung in der Viertelstunde i in €

ZEinsp Zahlung gem. EEG in ct/kWh

W Ausfallarbeit in der Viertelstunde i in KWh

EE-Anlage mit Warmeauskopplung:

= z.B. Biogasanlagen und KWK

= entgangene Warmeerlose =
Ausfallwarme * Warmelieferungspreis

Anlagen zur Behandlung von Abfallstoffen:

= z.B. Biogasanlagen zur Behandlung
organischer Abfalle oder
Biomasseanlagen zur Verbrennung von
Altholz

= entgangene Entsorgungserlose

= entstehende Kosten fiir die
Zwischenlagerung

+ zusitzliche Aufwendungen

- ersparte Aufwendungen

Beispiele fur zusatzliche Aufwendungen:

Ersatzwarmeversorgung, z. B. zuséatzlich bezogener Strom oder
Brennstoff

zusatzlich bezogener Strom bei Eigenstromversorgung oder
Stromlieferungen an andere Letztverbraucher vor der Einspeisestelle
Verwaltungs- oder Abrechnungskosten, die fir die Abwicklung der
Entschadigungsanspriiche anfallen

insofern sich bei Bio- und Klargasanlagen durch die Anweisung einer
Redispatch-MaRnahme die Notwendigkeit ergibt, das mit der geplanten
Stromerzeugung verbundene Biogas bzw. Gas abfackeln zu
mussen, so ist dies ebenfalls zusatzlich auszugleichen

zusatzliche Kosten beim Hochfahren der Anlage (positiver Redispatch)
abzlglich der erzielten Einnahmen

Beispiele, die KEINE zuséatzlichen Aufwendungen darstellen:

laufende Finanzierungskosten wie beispielsweise Zinsen, Tilgung und
Abschreibungen

anteilige Kosten flir ohnehin vorzuhaltende Einrichtungen wie
Messeinrichtungen, u.a.

Beispiele fir ersparte Aufwendungen

= ersparte Brennstoffkosten,

= ersparte Zahlungen, die in
Abhangigkeit von den erzeugten
Strommengen anfallen

, K.GROUP
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B STRUKTUR DER UNTERLAGEN FUR DIE ANLAGENBETREIBER

Anschreiben

Anlage 1

Anlage 2a1/2,b,c, d

/4
STEINBURG

An slle Anlagenbatreiber

Stadtwarka Stainburg Gmbt
GesstraGe 18
25524 Itzshoe

Sahr gashrte Damen und Herran,

85 dem 1. Okiober 2021 geten neve Vorgsben fUr die Stactwerke Steinburg gemas der gesetziichen
Grundlage NASEG 2. ! 13052012 in Die Ab-
wickiung der Einspeiser bzw. Anlagenbetreiber (KWK- & EE-Anlagen) wird um zusaizliche Aufgaben an-
garsichen und weitarantwickel. Zukinftig missen die Stadtwarka Steinburg such fir slle Stromarzau.
gungsaniagen (KWK- & EE-Aniagen) groBer 100 kW (bisher: graBer 10 MW) eine Prognose der Einspei-

durchfiheen, mit

ren und geplant zur i ven ergreifen (zB. durch
oder Antagen im Netzgsbist) Dss Ubergeordnete Zis! ist dabei

die Netzengpasssituation in Deutschisnd weiter 2 verbessem und die entsprechenden Steusrungsme-

chanismen an die sktuelle in sukzessive

Neben den Aufgaben fur die h i fire Sie

s Der muss in di s, weiters Stamm- & Pls-
fur seine zur Verfigung stelien. Hier sind zusatsliche Daten agik

den bereits im Markistammdstenregister hinterlegten Daten erforderiich. Diese neuven Daten nutzt der

Varisiinatzbetreiber fir die Umsetzung ven Aulgaben (2.8, fir & Kom-

it Die fur Sie als Anisgenbe-

treiber in der Anlage 1: Mitwis ichten der sargestelit

Die Summe der ¢ und i ‘such unter den Begriff-

fichksiten baw. Reddisnatels

Mit dem voriiegenden Schreiben machten wir frihzeiti mit Ihnen in Austeuseh treten und Sie Gber Ihre
gesetzichem Mitwirkungspfiichten sowie Ober sktuelle Umsetzungsarbeiten informieren. Bitte beschten
Sie folgende Dokumente in der Anlage zu diesem Anschreiben.

= Anlage 1: Mitwirkungspflichten der Aniagenbetreber

« Anlage 2: Vodage zur Daten-Rickmeldung

+ Anisge 3 g

bzw. Redisnstch 2.0

’
STEINBURG

B P

1. Uberblick Prozess | i brw. Redi 20

Nachstehend finden Sie die Erlauterung zu dem zukinfigen Prozess .Planweribssieries Engpsssme-
nagement’ bzw. Regiapaich 20. Der Prozess istin 3 (Prognose &

;. unterteilt In ikt es ein Wahi-
recht durch den iber bw. Der i
chend gekennzeichnet.

Pragnose & Bilanzierungsmodell:

Far slle Stomerzeugungsaniagen groier 100 KW méssen zukinfiy Prognosen esstelt werden, Silsnzie-
rungen durchgafihet werden und Netzangpasse antizipiert werden. Hierbei wird zwischen 2 méglichen
Prognose. & Siianzierungsvarianien unterschieden

= Veriante 1 im tabt o o Basis der durch die Anal-
(us a
sen und antizipiert Netzengpasse.
*  Vanante 2-Im
stallt dem agen-Fahrpine zu Var-
fugung.
Diese genenerten Informationen (u.a. Erzeugungsprognasen) werden Uber die standardiserte Kommu-
RAIDA (Varbund sus it dan Mark
zE i und
Anlagensteuerung:
Im Falle eines fihrt der eine ‘durch und

dimensianiert Malinehmen (z.8. zum Zeitpunkt x5y muss die Erzeugungsleistung im Netzgebiet um 20%
. D geteit. In der Umsatzung

der Lei 2 Varianten

* Varianie 1 m D
Anlagen sus seinem Nefzgebiet aus und reduziert eigenstindig nsch Information der Anlsgenbetrei-
ber die Leistung der von Netzbetreiber ausgewshiten Anlagen.

+ Variante 2. wahit der Anlagen
2us seinem Netzgebiet sus und weist den oz an, die
Leistung der susgewhiten Anlagen zu reduzieren. Zeiiche Fristigkeiten im Aufforderungsfall er-

" al <0
Abrechnung:

Nachdem die Anlsgen wieder in gen o sind, werden die Aus-
fallarbeitszeiten durch den Netzbetrelber ermittelt und gegeniber den Anlagenbetreibern sbgerechnet

7
Aram 3 Vv e T e STEINBURG

1. Aligemeine Angaben

Marktstammaatentegister
Nummer (beginnand mit —

Betveiber e technischen Ressource (“Anlage]

Ansere

Telstonnummer (tor Riskragen)

E-Mai-Adrasse (fir Riickragen)

Direstarmantung o S nen

HName

Anschit

Teistonnummer (tr Rocktragen)

E-Msi-Adrusse (for Rickiragen]

E tactwerke sfihrung Robe der Ein-
satzverantucrichkel wahmehmen?

8 (Umsatzung dar Sefivenen Standarcprozesse)
nein

Anlage 3

7
STEINBURG

e 2 e 1% Pt F G U G2 T

1. Gesetzliche Grundlage zum Redispateh, 2.0

Stromneizbetreiber sind nach dem EnWG verpfiichtet. fiir die Sicherheit und Zuverlassigkelt der Elekiri-

atatsversorgung in ihrem Netz 2u sorgen. Fir die von
ihrt. Zie! des neven R

2.0) ist die i des und Kes-

ten sngesichts e ni sn und Stromer-

zeugungseinheiten. Gemai § 12 Absatz 4 EnWG sind Betreiber von Erzeugungsaniagen, von Anlagen
2ur Speicherung von elekirischer Energie sowie GroBhandler oder Lisferanten von Energie gesetzlich
dazy verpfiichtet, den Betreiem von s deren Veriangen o

die i die notwengig sind. damit die Eiekrizitatsversorgungs-
netze sicher und zuveriassig belrieben werden kannen.

Mit Blick suf den Resispaioh, 2.0 sind die Regelungen des am 13. Mai 2019 in Kraft getretene Netzsus-
baubsschieunigungsgesetz (NABEG 2.0) mallgeblich. Dansch werden mit Wirkung zum 1, Okiobar 2021
die bisherigen Regelungen zum Einspeisemanagament (§ 13 Abs. 2 E0OWG i V. m. §§ 14, 15 EEG. fur
KWK-Anlsgeni V.m §34bs. 153 y Energi Krah-

Res.

und o i
3

disaatch. 2.0} nach §5 13, 13a, 14 Enargiewinschafisgesatz (EnWG) Oberfihrt. Konkret badeutet dies,

dass sb diesem Zeitpunk: alle EE-Anlagen und KWK-Anlagen ab 100 kW (bisher: gréQer 10 MW) in

den Redisnalch 2.0 sinbezogen werden missen.

+ Ubersicht Anderungen NABEG 2.0
« Pflichten Anlagenbetreiber

+ Ubersicht Dokument-Anlagen

« Kontaktmdglichkeiten

* Bilanzierung-, Abrechnungsmodell,
Abruffall

» Konkretisierung Mitwirkungspflicht

* Unterstitzungshilfe SW Steinburg

Vorlage zur Datenriickmeldung
Stammdaten, Planungsdaten,
Nichtbeanspruchbarkeiten,
Echtzeitdaten

Gesetzliche Grundlage

Rollen im Redispatch & Begriffe
BDEW-Branchenlosung &
Connect+

K.GROUP
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B ANLAGE 2 IM DETAIL

Anlage 2a 1/2 Anlage 2b Anlage 2c Anlage 2d

STEINBUBG

1. Allgemeine Angaten

Markistammeatenregister-
Mummer (beginnend mit
SEE")

Betreiber der technischen Ressource (Anlage]

Hame

anscren

Telatonnummer (fr Rucktrsgen)

E-Mail-Adreasa (for Rickiragen)

Dirsitvarmasiung o o nen

‘Einsauverantwartlicher der technischen Ressource (~Aniage)

Hame

Anschet

Telatonaummar (tor Rucktragen)

E-Mai-Adressa (1Ur Rickiragan)

satrverantwortichke!” wahinehmen?

O ja (Umsetzung cer definianten Standaraprozesse)
O ren

STE INBURG

STEINBLl RG |
. |

: |

‘ |

¥
STEINBURG

& Beseichinng Kuteschrmibung Einet | Eingsbeteid
- o | LSRRG fix agatve Minuteo:
3215 | ung (ML) fir SEE una SoE | *S4EIEANIAG 0t e e Extrngung wor. |

Minenreserveiaisning reservane Les-
tung

1218 | (+8E5) fr SEEwnd SSEim | chenung des Austals von Antagen fic & | Wi
Plarwartrsssal D

‘penave Besinenngusanan sl soa e

NeGIIVE BASERENAISASANS.
3247 | (BES) R SEE und S3E im | P07 YOehaan Lilstg 2t Busiche-

MW
Fung des Austals von Aniagen fi egene
Flarmeariosell
Zuwechs g Orine
Fovever Radscatchatiud
angewiesansr und gepianies postver B
3218 | (ADA) fox SEE uns SSE en v
sar A,
Pcareincd dacalchatod sof der eweiigen Aniage
3210 | ROA)tir SEE wnd SSEim mw
ik tony dagalciinied muf der jewwiigun Aniage
otten neht.EEG vergaieter
1220 sseim o

"
Pramvanrscs

SYEINBURG NS STEINBURG
- STEINBURG |
—
STEINBURG | 1. Aigumsine Angacen
T
STEINBURG |
MATKESLAMMAa e e giSter-
: | Ee—
SEE")
’
STEINBURG Bereiber der techaisohen Ressouroe ("Aniage)
Ham
= Jo—
weicha das
= = . g e F—
Leistungavorhatung 1r poswe Wouten- )
Posiive Mo J E-Mait-Adrasss (fir Rickragen)
3210 | 1 (oMRL) for SEE und s | (et 3t e Ebigong von
[EE——— T -
-
PSR [ e
23241 | tung (-MAL) for SEE und SSE M o naven | ww
e e g i Lo Vo)
i uny
Baw-
12n cherung des i il Nemw
Pamneset P
— Jo—
. bve vorgehatare Lot Base-
e l“snhs!iwﬁ%h g 063, Acolall von, iy e Tedefonnummer (Har Rickiragen)
Panmrino Zmeceodu Dise.
E-Mai-Adrasse (fr Rucktragen)
3214 | (+ROA) or SEE und S3E i st [ tactuerce sfifrung Rolle der Ein-
P lon bty e
1 - e
R i i s ielaabay L G ¢ (Unaaimg o lntnn Scescme)
Kosten nem-EEG verpiteter i
2 onm
Pararmodet

* 100 kW < Anlagen <1 MW

« 2a1: KWK, Biomasse, Geothermie,
Wasser, Sonstige

» 2a2: PV, Wind

« 1 MW <Anlagen <10 MW
+ KWK

+ 1MW < Anlagen < 10 MW
+ PV, Wind

« 1MW < Anlagen < 10 MW
* Speicher

K.GROUP
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B KONTAKT

’_'-.A'—'_' -
Dennis Artinger
Steffen Mayer
KGROUP GmbH @ K.GROUP hat ein Qualitatsmanagementsystem eingefiihrt und ist seit Juli 2018 nach ISO 9001:2015 zertifiziert.
Pestalozzistralie 31
80469 Miinchen Dieses Dokument wurde zur ausschlieRlichen Nutzung dieses Kunden erstellt. Es ist ohne die zugrundeliegenden
Tel.: +49 (89) 242 08 67-70 Detailanalysen und den mindlichen Vortrag nicht vollstandig. Eine Weitergabe an Dritte ist nur mit dem ausdrticklichen

Einverstandnis der KGROUP GmbH gestattet.

Fax: + 49 (89) 242 08 67-99

www.kgroup.de
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B FRISTEN IM REDISPATCH 2.0 (I) - DATENAUSTAUSCH, ABRUF, ENERGETISCHER AUSGLEICH,
BILANZKREISMONITORING

Cluster Prozess

Ubermittlung von
angereicherten Stammdaten
Ubermittlung
Stammdatenanderung vom
(Anschluss-)NB
(verantwortlich) ausgehend
Basisdaten- |Abruf im Aufforderungsfall
austausch mit Delta-
und Abruf- |/Sollwertanweisung: RD-
prozesse |Abruf
Abruf im Aufforderungsfall
mit Delta-
/Sollwertanweisung:
Information RD-Abruf
Abruf im Duldungsfall mit
Sollwertanweisung

Energe- Bilanzieller Ausgleich bei
tischer Clustern
Ausgleich

Aktivierung eines MaBiS-
Zahlpunkts fur die tagliche
AAUZ
Bilanzkreis- |[Deaktivierung eines MaBiS-
monitoring Zahlpunkts fiir die tagliche
AAUZ
Ubermittlung der taglichen
AAUZ

7K.GROUP

Prozess-
initiator

ANB

ANB

anwNB

anwNB

anwNB

BKV
clusternder
NB

ANB

ANB

ANB

Frist

Unverziiglich, jedoch spatestens 5 WT nach Erhalt der initialen Stammdaten.

Unverzuglich nach Kenntnisnahme.

Unverziiglich unter Beachtung der Bearbeitungszeit und der technisch erforderlichen Umsetzungszeit.

Unverziiglich.

Unverziiglich unter Beachtung der technisch erforderlichen Umsetzungszeit (Dauer ist aus Sicht AB/EIV und betroffenen NBs
vorher zu bestimmen und als Stammdatum zu tUbermitteln).

Gem. Regeln zur Fahrplananmeldung aus BK-Vertrag.

Unverzlglich nach der Zuordnung der ersten Marktlokation mit méglichen Redispatch-MaRnahmen, wenn fir deren
zugeordnete Kombination aus BK, BG und BKV noch kein MaBiS-ZP fiir die tagliche AAUZ aktiviert ist, spatestens jedoch 1
WT vor dem erforderlichen Versand der taglichen AAUZ.

Unverziiglich nach der Beendigung der Zuordnung der letzten Marktlokation mit méglichen Redispatch-Malinahmen (taglich
oder monatlich), wenn fiir deren zugeordnete Kombination aus BK, BG und BKV ein MaBiS-ZP fiir die tagliche AAUZ aktiviert
ist, spatestens jedoch mit der Deaktivierung der letzten vorhandenen BK-SZR oder BG-SZR eines Bilanzkreises.

Taglich fir den Vortag bis spatestens 14 Uhr.

a
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B FRISTEN IM REDISPATCH 2.0 (ll) - BILANZIERUNG, ABRECHNUNG

Cluster

BKA (ohne KBKA)

KBKA

Bedeutung

Datenlieferungspflichten
Bilanzierungsprozesse

Folgetag (taglich)

Ubermittlung der taglichen Ausfallarbeitsiiberfiihrungszeitreihe (AAUZ)

1. WT-12. WT

Ubermittlung der monatlichen Ausfallarbeitsiiberfiihrungszeitreinen (AAUZ)
Ubermittlung der Lieferantenausfallarbeitssummenzeitreihe (LF-AASZR)

13. WT-30. WT

31. WT bis Ende 7. Monat

Clearingphase fiir die monatlichen AusfallarbeitsUberfiihrungszeitreihen
(AAUZ)

Abrechnungsstichtag

18. WT (Datenstand 15.

WT)

8. WT des 5. Monats
(Datenstand Ende 4.
Monat)

42. WT (Datenstand 30.

WT)

Ende des 8. Monats
(Datenstand Ende 7.
Monat)

, K.GROUP
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B AUFGABEN EINSATZVERANTWORTLICHER IM REDISPATCH 2.0

Cluster

Prozess

Prozessempfanger

Eingrenzung

Frist

Basisdatenaustausch und
Abrufprozesse

Ubermittlung von initialen Stammdaten

ANB (Uber DP)

Bis spatestens 10 WT vor der geplanten
Inbetriebnahme.

Ubermittlung Stammdatenénderung vom
EIV (verantwortlich) ausgehend

betroffene NB (liber DP)

Bis spatestens 5 WT vor Wirksamwerden
der Anderung.

Ubermittlung von Planungsdaten im
Planwertmodell

betroffene NB (liber DP)

nur im Planwertmodell

Initiale tagliche Ubermittlung bis D—2
14.30 Uhr sowie Ubermittlung von
Aktualisierungen mindestens ab D—1
14:30 Uhr bis Echtzeit (bei mindestens
Anderung von 210 MW oder 210% in
Bezug auf die installierte Leistung einer
SR oder bei erfolgtem RD-Abruf).

Ubermittlung von
Nichtbeanspruchbarkeiten an NB

betroffene NB (liber DP)

Unverzuiglich, spatestens 1 Stunde nach
Bekanntwerden.

Ubermittlung marktbedingte Anpassung
im Prognosemodell

betroffene NB (lber DP)

nur im Prognosemodell

Ereignisgesteuerte unverzugliche
Ubermittlung bis Echtzeit.

Abruf im Duldungsfall mit

Sollwertanweisung BTR nur im Duldungsfall Unverzuglich.
Wechsel ins Planwertmodell bei
Operativ-Test:
Fristen gemall GPKE und MPES
. . \Wechsel des Bilanzierungsmodells ANB optional \Wechsel ins Planwertmodell bei Ex-post-
BllanZ|erung und Test oder Wechsel ins Prognosemodell:
Abrechnung Meldung im Vorvormonat und Umsetzung
zum Monatsersten.
\Wechsel des Abrechnungsmodells ANB optional 30.11. de§ laufenden Jahres flr 01.01.
des Folgejahres.
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B AUFGABEN BETREIBER EINER TECHNISCHEN RESSOURCE IM REDISPATCH 2.0

Cluster Prozess Prozessempfanger Eingrenzung Frist
Ubermittiung von meteorologischen ANB nur im Abrechnungsmodell|Am folgenden WT bis 8 Uhr fiir den/die
Daten (Ex post-Daten) vom BTR an ANB Spitz oder Spitz light \Vortag(e).
Ermittlung und Abstimmung der Beim ersten Durchlauf bis 8. WT im
Bilanzierung und Abrechnung abrechnungsrelevanten Ausfallarbeit - NB nur im Prognosemodell FoIgemona?, sonst 3 WT nach Erhalt der
Prognosemodell Ausfallarbeit.
Ermittlung und Abstimmung der
abrechnungsrelevanten Ausfallarbeit - NB nur im Planwertmodell Spatestens im Folge-Folgemonat.
Planwertmodell
7
K.GROUP -25- STADTWERKE STEINBURG




