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Teil 1 Allgemeine Vorschriften

§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingun-
gen, zu denen Netzbetreiber nach § 18 Abs. 1 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes jedermann an ihr Niederspan-
nungsnetz anzuschlieen und den Anschluss zur Entnah-
me von Elektrizitat zur Verfligung zustellen haben. Diese
sind Bestandteil der Rechtsverhaltnisse iber den Netzan-
schluss an das Elektrizitdtsversorgungsnetz der allgemei-
nen Versorgung (Netzanschluss) und die Anschlussnut-
zung, soweit sie sich nicht ausdriicklich allein auf eines
dieser Rechtsverhaltnisse beziehen. Die Verordnung gilt
fur alle nach dem 12. Juli 2005 abgeschlossenen Netzan-
schlussverhéltnisse und ist auch auf alle Anschlussnut-
zungsverhaltnisse anzuwenden, die vor ihrem Inkrafttreten
entstanden sind. Sie gilt nicht fiir den Netzanschluss von
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren
Energien und aus Grubengas.

(2) Anschlussnehmer ist jedermann im Sinne des § 18
Abs. 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes, in dessen
Auftrag ein Grundstiick oder Gebaude an das Niederspan-
nungsnetz angeschlossen wird oder im Ubrigen jeder
Eigentiimer oder Erbbauberechtigte eines Grundstiicks
oder Gebaudes, das an das Niederspannungsnetz ange-
schlossen ist.

(3) Anschlussnutzer ist jeder Letztverbraucher, der im
Rahmen eines Anschlussnutzungsverhéaltnisses einen
Anschluss an das Niederspannungsnetz zur Entnahme
von Elektrizitat nutzt.

(4) Netzbetreiber im Sinne dieser Verordnung ist der
Betreiber eines Elektrizitdtsversorgungsnetzes der allge-
meinen Versorgung im Sinne des § 18 Abs. 1Satz 1 des
Energiewirtschaftsgesetzes.

§ 2 Netzanschlussverhéltnis

(1) Das Netzanschlussverhéltnis umfasst den Anschluss
der elektrischen Anlage Uber den Netzanschluss und
dessen weiteren Betrieb. Es besteht zwischen dem
Anschlussnehmer und dem Netzbetreiber.

(2) Das Netzanschlussverhéltnis entsteht durch Vertrag
erstmalig mit dem Anschlussnehmer, der die Herstellung
des Netzanschlusses in Auftrag gibt. Bei Herstellung eines
Netzanschlusses ist der Netzanschlussvertrag schriftlich
abzuschlieRen.

(3) Anschlussnehmer, die nicht Grundstiickseigentimer
oder Erbbauberechtigte sind, haben die schriftliche Zu-
stimmung des Grundstlickseigentiimers zur Herstellung
und Anderung des Netzanschlusses unter Anerkennung
der fiir den Anschlussnehmer und ihn damit verbundenen
Verpflichtungen beizubringen.

(4) Bei angeschlossenen Grundstiicken oder Geb&uden
entsteht das Netzanschlussverhéltnis mit dem Eigentums-
erwerb an der Kundenanlage zwischen dem jeweiligen
Eigentiimer und dem Netzbetreiber, sofern der bisherige
Eigentlimer der Anschlussnehmer gewesen ist. Zu diesem
Zeitpunkt erlischt das Netzanschlussverhaltnis mit dem
bisherigen Anschlussnehmer, sofern dieser Eigentiimer
der Kundenanlage gewesen ist; hinsichtlich bis dahin
begriindeter Zahlungsanspriiche und Verbindlichkeiten
bleibt der bisherige Anschlussnehmer berechtigt und
verpflichtet. Den Eigentumsubergang und die Person des
neuen Anschlussnehmers hat der bisherige Anschluss-
nehmer dem Netzbetreiber unverziiglich in Textform
anzuzeigen. Der bisherige Anschlussnehmer hat dem
neuen Anschlussnehmer die Angaben nach § 4 Abs. 1 Nr.
4 zu Ubermitteln.

(5) Der Netzbetreiber hat dem neuen Anschlussnehmer
den Vertragsschluss oder die Anzeige nach Absatz 4 Satz
3 unverziglich in Textform zu bestatigen. Im Vertrag nach
Absatz 2 oder in der Bestatigung nach Satz 1 ist auf die
Allgemeinen Bedingungen einschlieRlich der ergénzenden
Bedingungen des Netzbetreibers hinzuweisen.

§ 3 Anschlussnutzungsverhiltnis
(1) Inhalt der Anschlussnutzung ist das Recht zur Nutzung
des Netzanschlusses zur Entnahme von Elektrizitit. Die
Anschlussnutzung umfasst weder die Belieferung des
Anschlussnutzers mit Elektrizitdt noch den Zugang zu den
Elektrizitdtsversorgungsnetzen im Sinne des § 20 des
Energiewirtschaftsgesetzes. Das Anschlussnutzungsver-
héltnis besteht zwischen dem jeweiligen Anschlussnutzer
und dem Netzbetreiber.
(2) Das Anschlussnutzungsverhaltnis kommt dadurch
zustande, dass Uber den Netzanschluss Elektrizitat aus
dem Verteilernetz entnommen wird, wenn
1. der Anschlussnutzer spatestens im Zeitpunkt der
erstmaligen Entnahme einen Vertrag tUber den Bezug

von Elektrizitdt abgeschlossen hat oder die Vo-
raussetzungen einer Ersatzversorgung nach § 38
des Energiewirtschaftsgesetzes vorliegen und
2. dem Anschlussnutzer oder dessen Lieferanten ein
Recht auf Netzzugang nach § 20 des Energiewirt-
schaftsgesetzes zusteht.
Bei Kenntnis Uber den Wegfall der Voraussetzungen
nach Satz 1 Nr. 2 ist der Netzbetreiber verpflichtet, den
Anschlussnutzer und den Grundversorger hierliber
unverziglich in Textform zu unterrichten und den
Anschlussnutzer auf die Grundversorgung nach § 36
des Energiewirtschaftsgesetzes und die Ersatzversor-
gung nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes hinzu-
weisen.
(3) Der Anschlussnutzer ist verpflichtet, dem Netzbetrei-
ber die Aufnahme der Nutzung des Netzanschlusses zur
Entnahme von Elektrizitat unverziglich mitzuteilen. Der
Netzbetreiber hat dem Anschlussnutzer die Mitteilung
unverziglich in Textform zu bestatigen. In der Bestati-
gung ist auf die Allgemeinen Bedingungen einschlieflich
der erganzenden Bedingungen des Netzbetreibers und
auf die Haftung des Netzbetreibers nach § 18 hinzuwei-
sen.

§ 4 Inhalt des Vertrages und der Bestatigung des
Netzbetreibers
(1) Der Netzanschlussvertrag und die Bestatigung des
Netzbetreibers in Textform nach § 2 Abs. 5 Satz 1 und §
3 Abs. 3 Satz 2 sollen eine zusammenhangende Auf-
stellung aller fiir den Vertragsschluss nach § 2 Abs. 2
oder die Anschlussnutzung nach § 3 notwendigen
Angaben enthalten, insbesondere
1. Angaben zum Anschlussnehmer oder -nutzer
(Firma, Registergericht, Registernummer, Fami-
lienname, Vorname, Geburtstag, Adresse, Kun-
dennummer),
2. Anlagenadresse und Bezeichnung des Zahlers
oder des Aufstellungsorts des Zahlers,
3. Angaben zum Netzbetreiber (Firma, Registerge-
richt, Registernummer und Adresse) und
4. gegeniber dem Anschlussnehmer auch die am
Ende des Netzanschlusses vorzuhaltende Leis-
tung.
Soweit die Angaben nach Satz 1 Nr. 1 nicht vorliegen,
ist der Anschlussnehmer oder -nutzer verpflichtet, diese
dem Netzbetreiber auf Anforderung mitzuteilen.
(2) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jedem Neukunden
bei Entstehen des Netzanschlussverhéltnisses oder des
Anschlussnutzungsverhaltnisses und auf Verlangenden
Ubrigen Kunden die Allgemeinen Bedingungen unent-
geltlich auszuhandigen. Er hat die Allgemeinen Bedin-
gungen auf seiner Internetseite zu veréffentlichen.
(3) Anderungen der ergénzenden Bedingungen, zu
denen auch die Technischen Anschlussbedingungen
nach § 20 gehoren, und Kostenerstattungsregelungen
des Netzbetreibers werden jeweils zum Monatsbeginn
erst nach offentlicher Bekanntgabe und im Falle der
Technischen Anschlussbedingungen erst nach zusétzli-
cher Mitteilung an die Regulierungsbehérde wirksam.
Der Netzbetreiber ist verpflichtet, die Anderungen am
Tage der offentlichen Bekanntgabe auf seiner Internet-
seite zu verdffentlichen.

Teil 2 Netzanschluss

§ 5 Netzanschluss

Der Netzanschluss verbindet das Elektrizitatsversor-
gungsnetz der allgemeinen Versorgung mit der elektri-
schen Anlage des Anschlussnehmers. Er beginnt an der
Abzweigstelle des Niederspannungsnetzes und endet
mit der Hausanschlusssicherung, es sei denn, dass eine
abweichende Vereinbarung getroffen wird; in jedem Fall
sind auf die Hausanschlusssicherung die Bestimmungen
Uber den Netzanschluss anzuwenden.

§ 6 Herstellung des Netzanschlusses

(1) Netzanschlisse werden durch den Netzbetreiber
hergestellt. Die Herstellung des Netzanschlusses soll
vom Anschlussnehmer schriftlich in Auftrag gegeben
werden; auf Verlangen des Netzbetreibers ist ein von
diesem zur Verfugung gestellter Vordruck zu verwen-
den. Der Netzbetreiber hat dem Anschlussnehmer den
voraussichtlichen Zeitbedarf fur die Herstellung des
Netzanschlusses mitzuteilen.

(2) Art, Zahl und Lage der Netzanschliisse werden nach
Beteiligung des Anschlussnehmers und unter Wahrung
seiner berechtigten Interessen vom Netzbetreiber nach
den anerkannten Regeln der Technik bestimmt. Das
Interesse des Anschlussnehmers an einer kosten-
glnstigen Errichtung der Netzanschllsse ist dabei
besonders zu berlicksichtigen.

(3) Auf Wunsch des Anschlussnehmers hat der Netzbe-
treiber die Errichter weiterer Anschlussleitungen sowie der
Telekommunikationslinien im Sinne des § 3 Nr. 26 des
Telekommunikationsgesetzes im Hinblick auf eine ge-
meinsame Verlegung der verschiedenen Gewerke zu
beteiligen. Er fiihrt die Herstellung oder Anderungen des
Netzanschlusses entweder selbst oder mittels Nachunter-
nehmer durch. Wiinsche des Anschlussnehmers bei der
Auswahl des durchfiihrenden Nachunternehmers sind vom
Netzbetreiber angemessen zu berlcksichtigen. Der
Anschlussnehmer ist berechtigt, die fiir die Herstellung des
Netzanschlusses erforderlichen Erdarbeiten auf seinem
Grundstiick im Rahmen des technisch Moglichen und
nach den Vorgaben des Netzbetreibers durchzufiihren
oder durchfiihren zu lassen. Der Anschlussnehmer hat die
baulichen Voraussetzungen fir die sichere Errichtung des
Netzanschlusses zu schaffen; fiir den Hausanschlusskas-
ten oder die Hauptverteiler ist ein nach den anerkannten
Regeln der Technik geeigneter Platz zur Verfugung zu
stellen; die Einhaltung der anerkannten Regeln der Tech-
nik wird insbesondere vermutet, wenn die Anforderungen
der DIN 18012(Ausgabe: November 2000)*) eingehalten
sind.

*) Amtlicher Hinweis: Zu beziehen beim Beuth Verlag GmbH,
Berlin.

§ 7 Art des Netzanschlusses

Die Spannung betragt am Ende des Netzanschlusses bei
Drehstrom etwa 400 oder 230 Volt und bei Wechselstrom
etwa 230 Volt. Die Frequenz betragt etwa 50 Hertz.
Welche Stromart und Spannung fiir das Vertragsverhaltnis
maflgebend sein sollen, ergibt sich daraus, an welche
Stromart und Spannung die Anlage des Anschlussneh-
mers angeschlossen ist oder angeschlossen werden soll.
Bei der Wahl der Stromart sind die Belange des An-
schlussnehmers im Rahmen der jeweiligen technischen
Maoglichkeiten angemessen zu berticksichtigen.

§ 8 Betrieb des Netzanschlusses

(1) Netzanschliisse gehdren zu den Betriebsanlagen des
Netzbetreibers. Er hat sicher zu stellen, dass sie in seinem
Eigentum stehen oder ihm zur wirtschaftlichen Nutzung
Uberlassen werden; soweit erforderlich, ist der Anschluss-
nehmer insoweit zur Mitwirkung verpflichtet. Netzan-
schlisse werden ausschlieBlich von dem Netzbetreiber
unterhalten, erneuert, geéndert, abgetrennt und beseitigt.
Sie missen zuganglich und vor Beschadigungen ge-
schiitzt sein. Der Anschlussnehmer darf keine Einwirkun-
gen auf den Netzanschluss vornehmen oder vornehmen
lassen.

(2) Jede Beschadigung des Netzanschlusses, insbesonde-
re ein Schaden an der Hausanschlusssicherung oder das
Fehlen von Plomben, ist dem Netzbetreiber unverziiglich
mitzuteilen.

(3) Anderungen des Netzanschlusses werden nach
Anhorung des Anschlussnehmers und unter Wahrung
seiner berechtigten Interessen vom Netzbetreiber be-
stimmt.

§ 9 Kostenerstattung fiir die Herstellung oder Ande-

rung des Netzanschlusses

(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Anschlussnehmer

die Erstattung der bei wirtschaftlich effizienter Betriebsfiih-

rung notwendigen Kosten fir

1. die Herstellung des Netzanschlusses,

2. die Anderungen des Netzanschlusses, die durch eine
Anderung oder Erweiterung der Kundenanlage erfor-
derlich oder aus anderen Griinden vom Anschluss-
nehmer veranlasst werden,

zu verlangen. Die Kosten kénnen auf der Grundlage der

durchschnittlich  fiir vergleichbare Falle entstehenden

Kosten pauschal berechnet werden. Im Falle einer pau-

schalierten Kostenberechnung sind Eigenleistungen des

Anschlussnehmers angemessen zu berticksichtigen. Die

Netzanschlusskosten sind so darzustellen, dass der

Anschlussnehmer die Anwendung des pauschalierten

Berechnungsverfahrens einfach nachvollziehen kann;

wesentliche Berechnungsbestandteile sind auszuweisen.

(2) Der Netzbetreiber ist berechtigt, fir die Herstellung

oder Anderungen des Netzanschlusses Vorauszahlung zu

verlangen, wenn nach den Umstdnden des Einzelfalles

Grund zu der Annahme besteht, dass der Anschlussneh-

mer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht

rechtzeitig nachkommt. Werden von einem Anschluss-
nehmer mehrere Netzanschlisse beauftragt, ist der

Netzbetreiber berechtigt, angemessene Abschlagszahlun-

gen zu verlangen.

(3) Kommen innerhalb von zehn Jahren nach Herstellung

des Netzanschlusses weitere Anschliisse hinzu und wird

der Netzanschluss dadurch teilweise zum Bestandteil des

Verteilernetzes, so hat der Netzbetreiber die Kosten neu



aufzuteilen und dem Anschlussnehmer einen zu viel
gezahlten Betrag zu erstatten.

§ 10 Transformatorenanlage

(1) Muss zum Netzanschluss eines Grundstiicks eine
besondere Transformatorenanlage aufgestellt werden, so
kann der Netzbetreiber verlangen, dass der Anschluss-
nehmer einen geeigneten Raum oder Platz unentgeltlich
fir die Dauer des Netzanschlussverhéltnisses zur Verfi-
gung stellt. Der Netzbetreiber darf die Transformatorenan-
lage auch fur andere Zwecke benutzen, soweit dies fir
den Anschlussnehmer zumutbar ist.

(2) Wird das Netzanschlussverhaltnis fiir das Grundstiick
beendet, so hat der Anschlussnehmer die Transformato-
renanlage noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei
denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann.

(3) Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrich-
tungen an eine andere geeignete Stelle verlangen, wenn
ihm ihr Verbleiben an der bisherigen Stelle nicht mehr
zugemutet werden kann. Die Kosten der Verlegung hat der
Netzbetreiber zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Anlage
ausschlieRlich dem Netzanschluss des Grundsticks dient.

§ 11 Baukostenzuschiisse

(1) Der Netzbetreiber kann von dem Anschlussnehmer
einen angemessenen Baukostenzuschuss zur teilweisen
Deckung der bei wirtschaftlich effizienter Betriebsfiihrung
notwendigen Kosten fir die Erstellung oder Verstarkung
der ortlichen Verteileranlagen des Niederspannungsnetzes
einschlieBlich Transformatorenstationen verlangen, soweit
sich diese Anlagen ganz oder teilweise dem Versorgungs-
bereich zuordnen lassen, in dem der Anschluss erfolgt.
Baukostenzuschisse diirfen héchstens 50 vom Hundert
dieser Kosten abdecken.

(2) Der von dem Anschlussnehmer als Baukostenzu-
schuss zu Ubernehmende Kostenanteil bemisst sich nach
dem Verhaltnis, in dem die an seinem Netzanschluss
vorzuhaltende Leistung zu der Summe der Leistungen
steht, die in den im betreffenden Versorgungsbereich
erstellten Verteileranlagen oder auf Grund der Verstarkung
insgesamt vorgehalten werden koénnen. Der Durchmi-
schung der jeweiligen Leistungsanforderungen ist Rech-
nung zu tragen. Der Baukostenzuschuss kann auf der
Grundlage der durchschnittlich fiir vergleichbare Falle
entstehenden Kosten pauschal berechnet werden.

(3) Ein Baukostenzuschuss darf nur fir den Teil der
Leistungsanforderung erhoben werden, der eine Leis-
tungsanforderung von 30 Kilowatt Gibersteigt.

(4) Der Netzbetreiber ist berechtigt, von dem Anschluss-
nehmer einen weiteren Baukostenzuschuss zu verlangen,
wenn der Anschlussnehmer seine Leistungsanforderung
erheblich Uber das der urspriinglichen Berechnung zu-
grunde liegende MaR hinaus erhdht. Der Baukostenzu-
schuss ist nach den Absatzen 1 und 2 zu bemessen.

(5) Der Baukostenzuschuss und die in § 9 geregelten
Netzanschlusskosten sind getrennt zu errechnen und dem
Anschlussnehmer aufgegliedert auszuweisen.

(6) § 9 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 12 Grundstiicksbenutzung

(1) Anschlussnehmer, die Grundstiickseigentimer sind,

haben fiir Zwecke der 6rtlichen Versorgung (Niederspan-

nungs- und Mittelspannungsnetz) das Anbringen und

Verlegen von Leitungen zur Zu- und Fortleitung von

Elektrizitdt Gber ihre im Gebiet des Elektrizitatsversor-

gungsnetzes der allgemeinen Versorgung liegenden

Grundstlicke, ferner das Anbringen von Leitungstragern

und sonstigen Einrichtungen sowie erforderliche Schutz-

mafRnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft
nur Grundstticke,

1. die an das Elektrizitdtsversorgungsnetz angeschlos-
sen sind,

2. die vom Eigentimer in wirtschaftlichem Zusammen-
hang mit einem an das Netz angeschlossenen
Grundstlick genutzt werden oder

3. fiir die die Mdglichkeit des Netzanschlusses sonst
wirtschaftlich vorteilhaft ist.

Sie besteht nicht, wenn die Inanspruchnahme der Grund-

stlicke den Eigentiimer mehr als notwendig oder in unzu-

mutbarer Weise belasten wiirde; insbesondere ist die

Inanspruchnahme des Grundstiicks zwecks Anschlusses

eines anderen Grundstiicks an das Elektrizitatsversor-

gungsnetz grundsatzlich verwehrt, wenn der Anschluss

Uber das eigene Grundstiick des anderen Anschlussneh-

mers moglich und dem Netzbetreiber zumutbar ist.

(2) Der Anschlussnehmer ist rechtzeitig tUber Art und

Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme des Grund-

stlicks zu benachrichtigen.

(3) Der Grundstiickseigentlimer kann die Verlegung der

Einrichtungen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle

fur ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verle-

gung hat der Netzbetreiber zu tragen; dies gilt nicht, soweit
die Einrichtungen ausschlieBlich dem Anschluss des

Grundstticks dienen.

(4) Wird die Anschlussnutzung eingestellt, so hat der

Eigentimer die auf seinen Grundstiicken befindlichen

Einrichtungen noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden, es

sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann.
(5) Die Absatze 1 bis 4 gelten nicht fir offentliche
Verkehrswege und Verkehrsflachen sowie fiir Grundstu-
cke, die durch Planfeststellung fiir den Bau von offentli-
chen Verkehrswegen und Verkehrsflachen bestimmt
sind.

§ 13 Elektrische Anlage

(1) Fur die ordnungsgemafe Errichtung, Erweiterung,
Anderung und Instandhaltung der elektrischen Anlage
hinter der Hausanschlusssicherung (Anlage) ist der
Anschlussnehmer gegeniiber dem Netzbetreiber ver-
antwortlich. Satz 1 gilt nicht fir die Messeinrichtungen,
die nicht im Eigentum des Anschlussnehmers stehen.
Hat der Anschlussnehmer die Anlage ganz oder teilwei-
se einem Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung
Uiberlassen, so bleibt er verantwortlich.

(2) Unzulassige Rickwirkungen der Anlage sind auszu-
schlieBen. Um dies zu gewahrleisten, darf die Anlage
nur nach den Vorschriften dieser Verordnung, nach
anderen anzuwendenden Rechtsvorschriften  und
behordlichen Bestimmungen sowie nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert,
geandert und instand gehalten werden. In Bezug auf die
allgemein anerkannten Regeln der Technik gilt § 49
Abs. 2 Nr. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes entspre-
chend. Die Arbeiten dirfen auRer durch den Netzbetrei-
ber nur durch ein in ein Installateurverzeichnis eines
Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen
durchgefiihrt werden; im Interesse des Anschlussneh-
mers darf der Netzbetreiber eine Eintragung in das
Installateurverzeichnis nur von dem Nachweis einer
ausreichenden fachlichen Qualifikation fiir die Durchfiih-
rung der jeweiligen Arbeiten abhéngig machen. Mit
Ausnahme des Abschnitts zwischen Hausanschlusssi-
cherung und Messeinrichtung einschlieflich der Mess-
einrichtung gilt Satz 4 nicht fiir Instandhaltungsarbeiten.
Es durfen nur Materialien und Gerate verwendet wer-
den, die entsprechend § 49 des Energiewirtschaftsge-
setzes unter Beachtung der allgemein anerkannten
Regeln der Technik hergestellt wurden. Die Einhaltung
der Voraussetzungen des Satzes 6 wird vermutet, wenn
die vorgeschriebene CE-Kennzeichnung vorhanden ist.
Sofern die CE-Kennzeichnung nicht vorgeschrieben ist,
wird dies auch vermutet, wenn die Materialien oder
Gerate das Zeichen der akkreditierten Stelle tragen,
insbesondere das VDE-Zeichen oder das GS-Zeichen.
Materialien und Geréate, die in einem anderen Mitglied-
staat der Europaischen Union oder der Tirkei oder
einem Mitgliedstaat der Europaischen Freihandelsasso-
ziation, der Vertragspartei des Abkommens Uber den
Europaischen Wirtschaftsraum ist, regelmaBig herge-
stellt oder in den Verkehr gebracht worden sind und die
den technischen Spezifikationen der Zeichen im Sinne
des Satzes 8 nicht entsprechen, werden einschlieRlich
der von den vorgenannten Staaten durchgefiihrten
Priifungen und Uberwachung als gleichwertig behandelt,
wenn mit ihnen das geforderte Schutzniveau gleicher-
maRen dauerhaft erreicht wird. Der Netzbetreiber ist
berechtigt, die Ausfiihrung der Arbeiten zu iberwachen.
(3) Anlagenteile, in denen nicht gemessene elektrische
Energie flieRt, kénnen vom Netzbetreiber plombiert
werden. Die dafiir erforderliche Ausstattung der Anlage
ist nach den Angaben des Netzbetreibers vom An-
schlussnehmer zu veranlassen.

(4) In den Leitungen zwischen dem Ende des Hausan-
schlusses und dem Zahler darf der Spannungsfall unter
Zugrundelegung der Nennstromstarke der vorgeschalte-
ten Sicherung nicht mehr als 0,5 vom Hundert betragen.

§ 14 Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage

(1) Der Netzbetreiber oder dessen Beauftragter hat die
Anlage Uber den Netzanschluss an das Verteilernetz
anzuschlieBen und den Netzanschluss in Betrieb zu
nehmen. Die Anlage hinter dem Netzanschluss bis zu
der in den Technischen Anschlussbedingungen definier-
ten Trennvorrichtung fiir die Inbetriebsetzung der
nachfolgenden Anlage, anderenfalls bis zu den Haupt-
oder Verteilungssicherungen, darf nur durch den Netz-
betreiber oder mit seiner Zustimmung durch das Installa-
tionsunternehmen (§ 13 Abs. 2 Satz 2) in Betrieb
genommen werden. Die Anlage hinter dieser Trennvor-
richtung darf nur durch das Installationsunternehmen in
Betrieb gesetzt werden.

(2) Jede Inbetriebsetzung, die nach MalRgabe des
Absatzes 1 Satz 1 und 2 von dem Netzbetreiber vorge-
nommen werden soll, ist bei ihm von dem Unternehmen,
das nach § 13 Abs. 2 die Arbeiten an der Anlage ausge-
fuhrt hat, in Auftrag zu geben. Auf Verlangendes Netz-
betreibers ist ein von diesem zur Verfligung gestellter
Vordruck zu verwenden.

(3) Der Netzbetreiber kann fiir die Inbetriebsetzung vom
Anschlussnehmer Kostenerstattung verlangen; die
Kosten kdnnen auf der Grundlage der durchschnittlich
fir vergleichbare Félle entstehenden Kosten pauschal
berechnet werden. Die Kosten sind so darzustellen,
dass der Anschlussnehmer die Anwendung des pau-
schalierten Berechnungsverfahrens einfach nachvollzie-
hen kann.
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§ 15 Uberpriifung der elektrischen Anlage

(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Anlage vor und,
um unzulassige Rickwirkungen auf Einrichtungen des
Netzbetreibers oder Dritter auszuschlieBen, auch nach
ihrer Inbetriebsetzung zu Uberprifen. Er hat den An-
schlussnehmer auf erkannte Sicherheitsmangel aufmerk-
sam zu machen und kann deren Beseitigung verlangen.
(2) Werden Maéngel festgestellt, welche die Sicherheit
gefahrden oder erhebliche Stérungen erwarten lassen, so
ist der Netzbetreiber berechtigt, den Anschluss zu verwei-
gern oder die Anschlussnutzung zu unterbrechen; bei
Gefahr fiir Leib oder Leben ist er hierzu verpflichtet.

(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Uberpriifung
der Anlage sowie durch deren Anschluss an das Verteiler-
netz Ubernimmt der Netzbetreiber keine Haftung fir die
Mangelfreiheit der Anlage. Dies gilt nicht, wenn er bei
einer Uberpriifung Méngel festgestellt hat, die eine Gefahr
fiir Leib oder Leben darstellen.

Teil 3 Anschlussnutzung

§ 16 Nutzung des Anschlusses

(1) Der Netzbetreiber ist bei Bestehen eines Anschluss-
nutzungsverhaltnisses verpflichtet, dem Anschlussnutzer
in dem im Netzanschlussverhéltnis vorgesehenen Umfang
die Nutzung des Netzanschlusses jederzeit zu ermdgli-
chen. Dies gilt nicht, soweit und solange der Netzbetreiber
hieran durch hoéhere Gewalt oder sonstige Umsténde,
deren Beseitigung ihm im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 2
des Energiewirtschaftsgesetzes aus wirtschaftlichen
Griinden nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.

(2) Die Anschlussnutzung hat zur Voraussetzung, dass der
Gebrauch der Elektrizitdt mit einem Verschiebungsfaktor
zwischen cos Phi = 0,9 kapazitiv und 0,9 induktiv erfolgt.
Anderenfalls kann der Netzbetreiber den Einbau ausrei-
chender Kompensationseinrichtungen verlangen.

(3) Der Netzbetreiber hat Spannung und Frequenz mdg-
lichst gleichbleibend zu halten. Allgemein Ubliche Ver-
brauchsgerdte und Stromerzeugungsanlagen missen
einwandfrei betrieben werden kénnen. Stellt der An-
schlussnutzer Anforderungen an die Stromqualitat, die
Uber die Verpflichtungen nach den Satzen 1 und 2 hinaus-
gehen, so obliegt es ihm selbst, innerhalb seines Bereichs
Vorkehrungen zum stérungsfreien Betrieb seiner Geréate
und Anlagen zu treffen.

(4) Zwischen Anschlussnutzer und Netzbetreiber gelten
die §§ 7, 8, 12 und 13 Abs. 1 und 2, § 14 Abs. 1 Satz 1,
Abs. 2 und 3 sowie § 15 entsprechend.

§ 17 Unterbrechung der Anschlussnutzung
(1) Die Anschlussnutzung kann unterbrochen werden,
soweit dies zur Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten
oder zur Vermeidung eines drohenden Netzzusammen-
bruchs erforderlich ist. Der Netzbetreiber hat jede Unter-
brechung oder UnregelmaRigkeit unverziglich zu behe-
ben. Eine notwendige Unterbrechung wegen eines vom
Anschlussnutzer veranlassten Austauschs der Messein-
richtung durch einen Dritten nach § 21b des Energiewirt-
schaftsgesetztes hat der Netzbetreiber nicht zu vertreten.
(2) Der Netzbetreiber hat die Anschlussnutzer bei einer
beabsichtigten Unterbrechung der Anschlussnutzung
rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. Bei kurzen
Unterbrechungen ist er zur Unterrichtung nur gegeniiber
Anschlussnutzern verpflichtet, die zur Vermeidung von
Schéden auf eine ununterbrochene Stromzufuhr angewie-
sen sind und dies dem Netzbetreiber unter Angabe von
Griinden schriftlich mitgeteilt haben. Die Pflicht zur Be-
nachrichtigung entféllt, wenn die Unterrichtung
1. nach den Umstanden nicht rechtzeitig moglich ist und
der Netzbetreiber dies nicht zu vertreten hat oder
2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbre-
chungen verzégern wiirde.
In den Féllen des Satzes 3 ist der Netzbetreiber verpflich-
tet, dem Anschlussnutzer auf Nachfrage nachtraglich
mitzuteilen, aus welchem Grund die Unterbrechung
vorgenommen worden ist.

§ 18 Haftung bei Stérungen der Anschlussnutzung

(1) Soweit der Netzbetreiber fir Schaden, die ein An-

schlussnutzer durch Unterbrechung oder durch Unregel-

maRigkeiten in der Anschlussnutzung erleidet, aus Ver-
trag, Anschlussnutzungsverhaltnis oder unerlaubter

Handlung haftet und dabei Verschulden des Unterneh-

mens oder eines Erflillungs- oder Verrichtungsgehilfen

vorausgesetzt wird, wird

1. hinsichtlich eines Vermdgensschadens widerleglich
vermutet, dass Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit vor-
liegt,

2. hinsichtlich der Beschadigung einer Sache widerleg-
lich vermutet, dass Vorsatz oder Fahrlassigkeit vor-
liegt.

Bei Vermdgensschaden nach Satz 1 Nr. 1 ist die Haftung

fur sonstige Fahrlassigkeit ausgeschlossen.

(2) Bei weder vorsatzlich noch grob fahrlassig verursach-

ten Sachschaden ist die Haftung des Netzbetreibers

gegenliber seinen Anschlussnutzern auf jeweils 5.000

Euro begrenzt. Die Haftung fir nicht vorsatzlich verursach-



te Sachschaden ist je Schadensereignis insgesamt be-
grenzt auf
1. 2,5 Millionen Euro bei bis zu 25.000 an das eigene
Netz angeschlossenen Anschlussnutzern;
2. 10 Millionen Euro bei 25.001 bis 100.000 an das
eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern;
3. 20 Millionen Euro bei 100.001 bis 200.000 an das
eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern;
4. 30 Millionen Euro bei 200.001 bis einer Million an das
eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern;
4. 40 Millionen Euro bei mehr als einer Million an das
eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern.
In diese Hoéchstgrenzen werden auch Schéaden von
Anschlussnutzern in vorgelagerten Spannungsebenen
einbezogen, wenn die Haftung ihnen gegeniber im
Einzelfall entsprechend Satz 1 begrenzt ist.
(3) Die Absatze 1 und 2 sind auch auf Anspriiche von
Anschlussnutzern anzuwenden, die diese gegen einen
dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energie-
wirtschaftsgesetzes aus unerlaubter Handlung geltend
machen. Die Haftung dritter Netzbetreiber im Sinne des §
3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes ist je Schadens-
ereignis insgesamt begrenzt auf das Dreifache des
Héchstbetrages, fir den sie nach Absatz 2 Satz 2 eigenen
Anschlussnutzern gegenliber haften. Hat der dritte Netzbe-
treiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsge-
setzes keine eigenen an das Netz angeschlossenen
Anschlussnutzer im Sinne dieser Verordnung, so ist die
Haftung insgesamt auf 200 Millionen Euro begrenzt. In den
Hochstbetrag nach den Satzen 2 und 3 koénnen auch
Schadensersatzanspriiche von nicht unter diese Verord-
nung fallenden Kunden einbezogen werden, die diese
gegen das dritte Unternehmen aus unerlaubter Handlung
geltend machen, wenn deren Anspriiche im Einzelfall
entsprechend Absatz 2 Satz 1 begrenzt sind. Der Netzbe-
treiber ist verpflichtet, seinen Anschlussnutzern auf Ver-
langen (ber die mit der Schadensverursachung durch
einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des
Energiewirtschaftsgesetzes zusammenhéangenden Tatsa-
chen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind
oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklart werden
kénnen und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des
Schadensersatzes erforderlich ist.
(4) Bei grob fahrlassig verursachten Vermdgensschaden
ist die Haftung des Netzbetreibers, an dessen Netz der
Anschlussnutzer angeschlossen ist, oder eines dritten
Netzbetreibers, gegen den der Anschlussnutzer Anspri-
che geltend macht, gegenlber seinen Anschlussnutzern
auf jeweils 5.000 Euro sowie je Schadensereignis insge-
samt auf 20 vom Hundert der in Absatz 2 Satz 2 sowie
Absatz 3 Satz 2 und 3 genannten Hochstbetrage begrenzt.
Absatz 2 Satz 3 sowie Absatz 3 Satz 1, 4 und 5 gelten
entsprechend.
(5) Ubersteigt die Summe der Einzelschaden die jeweilige
Héchstgrenze, so wird der Schadensersatz in dem Ver-
haltnis gekirzt, in dem die Summe aller Schadensersatz-
anspriiche zur Hochstgrenze steht. Sind nach Absatz 2
Satz 3 oder nach Absatz 3 Satz 4, jeweils auch in Verbin-
dung mit Absatz 4, Schaden von nicht unter diese Verord-
nung fallenden Kunden in die Héchstgrenze einbezogen
worden, so sind sie auch bei der Kirzung nach Satz 1
entsprechend einzubeziehen. Bei Anspriichen nach
Absatz 3 darf die Schadensersatzquote nicht héher sein
als die Quote der Kunden des dritten Netzbetreibers.
(6) Die Ersatzpflicht entfallt fir Schaden unter 30 Euro, die
weder vorsatzlich noch grob fahrldssig verursacht worden
sind.
(7) Der geschadigte Anschlussnutzer hat den Schaden
unverzlglich dem Netzbetreiber oder, wenn dieses fest-
steht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen mitzuteilen.

Teil 4 Gemeinsame Vorschriften

Abschnitt 1
Anlagenbetrieb und Rechte des Netzbetreibers

§ 19 Betrieb von elektrischen Anlagen und Ver-
brauchsgeraten, Eigenerzeugung

(1) Anlage und Verbrauchsgerate sind vom Anschluss-
nehmer oder -nutzer so zu betreiben, dass Stérungen
anderer Anschlussnehmer oder -nutzer und stérende
Rickwirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder
Dritter ausgeschlossen sind.

(2) Erweiterungen und Anderungen von Anlagen sowie die
Verwendung zusétzlicher Verbrauchsgerate sind dem
Netzbetreiber mitzuteilen, soweit sich dadurch die vorzu-
haltende Leistung erhéht oder mit Netzriickwirkungen zu
rechnen ist. Nahere Einzelheiten Uber den Inhalt der
Mitteilung kann der Netzbetreiber regeln.

(3) Vor der Errichtung einer Eigenanlage hat der An-
schlussnehmer oder -nutzer dem Netzbetreiber Mitteilung
zu machen. Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat durch
geeignete MalRnahmen sicherzustellen, dass von seiner
Eigenanlage keine schadlichen Rickwirkungen in das
Elektrizitdtsversorgungsnetz méglich sind. Der Anschluss
von Eigenanlagen ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen.
Dieser kann den Anschluss von der Einhaltung der von
ihm nach § 20 festzulegenden MaRnhahmen zum Schutz
vor Riickspannungen abhangig machen.

§ 20 Technische Anschlussbedingungen

Der Netzbetreiber ist berechtigt, in Form von Techni-
schen  Anschlussbedingungen weitere technische
Anforderungen an den Netzanschluss und andere
Anlagenteile sowie an den Betrieb der Anlage ein-
schlieRlich der Eigenanlage festzulegen, soweit dies aus
Griinden der sicheren und stérungsfreien Versorgung,
insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse des
Verteilernetzes, notwendig ist. Diese Anforderungen
mussen den allgemein anerkannten Regeln der Technik
entsprechen. Der Anschluss bestimmter Verbrauchsge-
rate kann in den Technischen Anschlussbedingungen
von der vorherigen Zustimmung des Netzbetreibers
abhangig gemacht werden. Die Zustimmung darf nur
verweigert werden, wenn der Anschluss eine sichere
und storungsfreie Versorgung gefahrden wiirde.

§ 21 Zutrittsrecht

Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat nach vorheriger
Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen
Beauftragten des Netzbetreibers, des Messstellenbe-
treibers oder des Messdienstleisters den Zutritt zum
Grundstlick und zu seinen Radumen zu gestatten, soweit
dies fir die Prifung der technischen Einrichtungen und
Messeinrichtungen zum Austausch der Messeinrichtung,
auch anlasslich eines Wechsels des Messstellenbetrei-
bers, zur Ablesung der Messeinrichtung oder zur
Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnut-
zung erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch
Mitteilung an die jeweiligen Anschlussnehmer oder -
nutzer oder durch Aushang an oder im jeweiligen Haus
erfolgen. Im Falle der Ablesung der Messeinrichtungen
muss die Benachrichtigung mindestens drei Wochen vor
dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatz-
termin ist anzubieten. Eine vorherige Benachrichtigung
istin den Fallen des § 24 Abs. 1 nicht erforderlich.

§ 22 Mess- und Steuereinrichtungen

(1) Fuir Mess- und Steuereinrichtungen hat der An-
schlussnehmer Zahlerplatze nach den anerkannten
Regeln der Technik unter Beachtung der technischen
Anforderungen nach § 20 vorzusehen.

(2) Der Netzbetreiber bestimmt den Anbringungsort von
Mess- und Steuereinrichtungen. Bei der Wahl des
Aufstellungsorts ist die Mdglichkeit einer Fernauslesung
der Messdaten zu berlicksichtigen. Soweit dies tech-
nisch machbar und wirtschaftlich zumutbar ist, sind in
Gebauden, die neu an das Energieversorgungsnetz
angeschlossen oder einer groReren Renovierung im
Sinne der Richtlinie 2002/91/EG des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002
Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden (ABI.
EU Nr. L 1 S. 65) unterzogen werden, die baulichen
Voraussetzungen fiir den Einbau von Messeinrichtun-
gen zu schaffen, die dem jeweiligen Anschlussnutzer
den tatsachlichen Energieverbrauch und die tatsachliche
Nutzungszeit widerspiegeln. Der Netzbetreiber hat den
Anschlussnehmer anzuhéren und dessen berechtigte
Interessen zu wahren. Er ist verpflichtet, auf Verlangen
des Anschlussnehmers einer Verlegung der Mess- und
Steuereinrichtungen zuzustimmen, wenn dies ohne
Beeintrachtigung einer einwandfreien Messung mdglich
ist. Der Anschlussnehmer hat die Kosten einer Verle-
gung der Mess- und Steuereinrichtungen nach Satz 4 zu
tragen.

(3) Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat dafiir Sorge
zu tragen, dass die Mess- und Steuereinrichtungen
zuganglich sind. Er hat den Verlust, Beschadigungen
und Stérungen von Mess- und Steuereinrichtungen dem
Netzbetreiber und dem Messstellenbetreiber unverziig-
lich mitzuteilen.

Abschnitt 2
Falligkeit, Folge von Zuwiderhandlungen, Beendi-
gung der Rechtsverhéltnisse

§ 23 Zahlung, Verzug

(1) Rechnungen werden zu dem vom Netzbetreiber
angegebenen Zeitpunkt, frihestens jedoch zwei Wo-
chen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fallig.
Einwande gegen Rechnungen berechtigen gegeniiber
dem Netzbetreiber zum Zahlungsaufschub oder zur
Zahlungsverweigerung nur, soweit die ernsthafte
Méglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht. § 315
des Blrgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unbe-
rihrt.

(2) Bei Zahlungsverzug des Anschlussnehmers oder
-nutzers kann der Netzbetreiber, wenn er erneut zur
Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauf-
tragten einziehen lasst, die dadurch entstandenen
Kosten fur strukturell vergleichbare Félle auch pauschal
berechnen; die pauschale Berechnung muss einfach
nachvoliziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem
gewdhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten
nicht Ubersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die
Berechnungsgrundlage nachzuweisen.

(3) Gegen Anspriiche des Netzbetreibers kann vom
Anschlussnehmer oder -nutzer nur mit unbestrittenen
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oder rechtskraftig festgestellten Gegenanspriichen aufge-
rechnet werden.

§ 24 Unterbrechung des Anschlusses und der An-

schlussnutzung

(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Netzanschluss

und die Anschlussnutzung ohne vorherige Androhung zu

unterbrechen, wenn der Anschlussnehmer oder -nutzer
dieser Verordnung zuwiderhandelt und die Unterbrechung
erforderlich ist, um

1. eine unmittelbare Gefahr fiir die Sicherheit von
Personen oder Sachen von erheblichem Wert abzu-
wenden,

2. die Anschlussnutzung unter Umgehung, Beeinflus-
sung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu
verhindern oder

3. zugewabhrleisten, dass Stérungen anderer An-
schlussnehmer oder -nutzer oder stérende Rickwir-
kungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder
Dritter ausgeschlossen sind.

Der Netzbetreiber ist verpflichtet, dem Anschlussnehmer
oder -nutzer auf Nachfrage mitzuteilen, aus welchem
Grund die Unterbrechung vorgenommen worden ist.
(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei
Nichterfiillung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung,
ist der Netzbetreiber berechtigt, den Netzanschluss und
die Anschlussnutzung vier Wochen nach Androhung zu
unterbrechen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unter-
brechung auler Verhaltnis zur Schwere der Zuwiderhand-
lung stehen oder der Anschlussnehmer oder -nutzer
darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er
seinen Verpflichtungen nachkommt.

(3) Der Netzbetreiber ist berechtigt, auf Anweisung des

Lieferanten des Anschlussnutzers die Anschlussnutzung

zu unterbrechen, soweit der Lieferant dem Anschluss-

nutzer gegeniiber hierzu vertraglich berechtigt ist und der

Lieferant das Vorliegen der Voraussetzungen fir die

Unterbrechung gegenliber dem Netzbetreiberglaubhaft

versichert und den Netzbetreiber von samtlichen Scha-

densersatzanspriichen freistellt, die sich aus einer unbe-
rechtigten Unterbrechung ergeben kénnen; dabei ist auch
glaubhaft zu versichern, dass dem Anschlussnutzer keine

Einwendungen oder Einreden zustehen, die die Voraus-

setzungen der Unterbrechung der Anschlussnutzung

entfallen lassen.

(4) In den Fallen des Absatzes 2 ist der Beginn der Unter-

brechung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung

dem Anschlussnutzer drei Werktage im Voraus anzukiin-
digen. Dies gilt nicht, soweit der Lieferant zu einer ent-
sprechenden Ankindigung verpflichtet ist.

(5) Der Netzbetreiber hat die Unterbrechung des Netzan-

schlusses und der Anschlussnutzung unverziiglich aufzu-

heben, sobald die Griinde fiir die Unterbrechung entfallen
sind und der Anschlussnehmer oder -nutzer oder im Falle
des Absatzes 3 der Lieferant oder der Anschlussnutzer die

Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung des

Anschlusses und der Anschlussnutzung ersetzt hat. Die

Kosten konnen fiir strukturell vergleichbare Falle pauschal

berechnet werden; die pauschale Berechnung muss

einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach
dem gewdhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten
nicht Ubersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die

Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der Nachweis

geringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten.

§ 25 Kiindigung des Netzanschlussverhéltnisses

(1) Das Netzanschlussverhéltnis kann mit einer Frist von
einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats gekiin-
digt werden. Eine Kindigung durch den Netzbetreiber ist
nur moéglich, soweit eine Pflicht zum Netzanschluss nach §
18 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes nicht
besteht.

(2) Tritt an Stelle des bisherigen Netzbetreibers ein ande-
res Unternehmen in die sich aus dem Netzanschlussver-
haltnis ergebenden Rechte und Pflichten ein, so bedarf es
hierfur nicht der Zustimmung des Anschlussnehmers. Der
Wechsel des Netzbetreibers ist offentlich bekannt zu
machen und auf der Internetseite des Netzbetreibers zu
verdffentlichen.

(3) Die Kiindigung bedarf der Textform.

§ 26 Beendigung des Anschlussnutzungsverhaltnis-
ses

(1) Das Anschlussnutzungsverhéltnis besteht, bis der
Anschlussnutzer die Anschlussnutzung einstellt. Er ist
verpflichtet, dies dem Netzbetreiber unverziiglich mitzutei-
len.

(2) Im Falle einer Kiindigung des Netzanschlussvertrages
nach § 25 oder § 27 endet das Anschlussnutzungsverhalt-
nis mit der Beendigung des Netzanschlussvertrages.

§ 27 Fristlose Kiindigung oder Beendigung

Der Netzbetreiber ist in den Fallen des § 24 Abs. 1 berech-
tigt, das Netzanschlussverhéltnis fristlos zu kiindigen oder
die Anschlussnutzung fristlos zu beenden, wenn die
Voraussetzungen zur Unterbrechung des Netzanschlusses
und der Anschlussnutzung wiederholt vorliegen. Bei
wiederholten Zuwiderhandlungen nach § 24 Abs. 2 ist der
Netzbetreiber zur fristiosen Kiindigung berechtigt, wenn



sie zwei Wochen vorher angedroht wurde; § 24 Abs. 2
Satz 2 gilt entsprechend.

Teil 5 Schlussbestimmungen

§ 28 Gerichtsstand
Gerichtsstand ist der Ort des Netzanschlusses und der
Anschlussnutzung.

§ 29 Ubergangsregelung

(1) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, die Anschlussnehmer
durch offentliche Bekanntgabe und Verdffentlichung im
Internet Uber die Mdglichkeit einer Anpassung nach § 115
Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes zu informie-
ren. Die Anpassung ist in Textform zu verlangen. Der
Netzbetreiber kann die Anpassung gegeniiber allen
Anschlussnehmern auch in der in Satz 1 genannten Weise
verlangen. Im Falle des Satzes 3 erfolgt die Anpassung mit
Wirkung vom auf die Bekanntmachung folgenden Tag.
Von der Anpassung ausgenommen ist § 4 Abs. 1.

(2) Die Frist nach § 10 Abs. 2 und nach § 12 Abs. 4
beginnt mit dem 8. November 2006. Lauft jedoch die in §
10 Abs. 6 und § 11 Abs. 2 der Verordnung Uber Allgemei-
ne Bedingungen fiir die Elektrizitdtsversorgung von
Tarifkunden vom 21. Juni 1979 (BGBL.I S. 684), zuletzt
geandert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 9. Dezember
2004 (BGBI.I S. 3214), bestimmte Frist friiher als die
geman Satz 1 bestimmte Frist ab, bleibt es dabei.

(3) Wird vor dem 1. Juli 2007 ein Anschluss an eine
Verteileranlage hergestellt, die vor dem 8. November 2006
errichtet oder mit deren Errichtung vor dem 8. November
2006 begonnen worden ist und ist der Anschluss ohne
Verstarkung der Verteileranlage mdéglich, so kann der
Netzbetreiber abweichend von § 11 Abs. 1 bis 3 einen
Baukostenzuschuss nach MaRgabe der fir die Verteileran-
lage bisher verwendeten Berechnungsmafstabe verlan-
gen. Der nach Satz 1 berechnete Baukostenzuschuss ist
auf den Wert nach § 11 Abs. 1 Satz 2 zu kirzen.
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